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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адлерская ТЭС

Адлерская ТЭС ТН 220 1 СШ РЕЗ,8 9 2 2

Адлерская ТЭС ТН 220 2 СШ РЕЗ,9 10 2 2

Адлерская ТЭС ЭВ 110 КВЛ Южная РЕЗ,
6 7

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок,

реконструкции сети

110,220 кВ Сочинского

энергорайона

2 2

Адлерская ТЭС ШСЭВ 110 РЕЗ,
13 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок,

реконструкции сети

110,220 кВ Сочинского

энергорайона

2 2

Адлерская ТЭС ТН 110 1 СШ РЕЗ,25 26 2 2

Адлерская ТЭС ТН 110 2 СШ РЕЗ,27 28 2 2

Адлерская ТЭС ЭВ 220 КВЛ Черноморская РЕЗ,
9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок,

реконструкции сети

110,220 кВ Сочинского

энергорайона

3 1

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Найденовская –

ГНС-1

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы4 6 3 3

1



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир -

Кубанская тяговая

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы18 21 4 4

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавирская

ТЭЦ-Речная

ТР,

Замена изолятров, чистка трассы,

ремонт шлейфов
27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
2 2

Кубанское РДУ

Транзит 110 кВ

АРМТЭЦ-Речная-Забайкало

вская-Сенг.ГЭ

ТР,

Для выполнения работ на ВЛ 110 кВ

Армавирская ТЭЦ-Речная
27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
2 2

ЛЭП находится в

диспетчерском

управлении Лабинских

ЭС, заявку на

изменение режима

работы ЛЭП подают

Лабинские ЭС

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир -

Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, монтаж гасителей

вибрации

7 8

2 2

Лабинские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Мостовская –

Промышленная – Шедок –

Псебай

ЗРР,

Уменьшение надёжности транзита.

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Шедок-Псебай.

29
1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-1-Ходзь-Мостовская

19 19

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Курганная-Родниковская

12 13

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-2-Лабинск-1

18 18

1 1

2



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая –

Родниковская – Лабинск-2 –

Лабинск-1 – Ходзь –

Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Родниковская-Лабинск-2

14 15

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Профиспытания МВ-110, ТТ-110,

ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС

Упорная.

Профиспытания ТН-110, РВС-110 1СШ

на ПС Упорная.

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Упорная-Подгорная Синюха

27 28

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Кубанское РДУ
Транзит 110кВ

УНПС-Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110

Мостовская-Зассовская-Упорная

20 22

3 3

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Лабинск 1-Ходзь
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

19 19

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС

ВЛ 110 кВ Курганная

тяговая-Андреедмитриевска

я

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

6 7

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

19 19

1 1

3



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск

2-Лабинск 1

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

18 18

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ

Упорная-Подгорная Синюха

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

28 28

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная

тяговая-Родниковская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

12 13

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ

Родниковская-Лабинск 2

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

14 15

2 2

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы29 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС
ВЛ-110 кВ

Засовская-Упорная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

20 22

3 3

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ

Мостовская-Засовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

20 22

3 3

4



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

ПС Упорная ТН-110 1СШ
ТР,

Профиспытания ТН-110, РВС-110 1СШ

27 27

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

ПС Упорная 1СШ-110

БВР,

БВР по проведению профиспытания

ТН-110 1СШ, РВС-110

27 27

1 1

Ростовское РДУ

ПС А30 СМВ-220 кВ
ТР,

Поверка ТТ220 СВ

2 2

Ростовское РДУ:

перенос сроков вывода

в ремонт из-за СМВ-220

на ПС 220 кВ

Староминская. С

включением Ремонтной

перемычки 220 кВ.

1 1

ПС А30 Ремонтная перемычка 220
ТР,

Поверка ТТ220 РП 6 6 1 1

ПС Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая -

Сальск

ТР,

Зерновая: Покраска  РРП 220, ЛР220

Сальская, 2ч, ПС Зерновая(ВЧ

обработка "В")

14 15
2 2

ПС Песчанокопская 2С 220

ТР,

 ТО УРЗА "К"

 

7 12

Ростовское РДУ:

перенос сроков из-за

вывода в ремонт ВЛ

220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с

отпайкой на ПС

Светлая. ТО  ТН-220

2с, ТО и замена ОСИ

ЛР-220

Сальская,ШР-220 АТ--2,

ШР-220 2с СМВ, работы

выполнены в сентябре

2013г. С включением

ремперемычки

4 6

5



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС Песчанокопская ТН 220 2 с.
ТР,

ТО УРЗА "К"

7 12

Ростовское РДУ:

перенос сроков из-за

вывода в ремонт ВЛ

220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с

отпайкой на ПС

Светлая. ТО  ТН-220

2с.,  работы выполнены

в сентябре 2013г

4 6

ПС Песчанокопская СМВ 220
КР,

 ТО УРЗА "В"

7 12

Ростовское РДУ:

перенос сроков из-за

вывода в ремонт ВЛ

220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с

отпайкой на ПС

Светлая. Ростовское

ПМЭС: замена ОСИ

ШР-220 2с СМВ ,

работы выполнены в

сентябре 2013г. С

включением

ремперемычки

4 6

Славянские ЭС

ПС ПТФ (СлЭС) 2 СШ-110

ТР,

Устранение дефекта теплоконтроля на

СР 2СШ СМВ-110 ф "А".
7 7

КубРДУ: с включением

РП
1 1

КубРДУ: отказана в

связи с недопустимым

снижением уровней

напряжений на ПС 110

Славянских ЭС

ПС ПТФ (СлЭС) 1 СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание 1СШ-110, ВЧЗ

ВЛ-110 Красноармейская, ЛР-110 ВЛ

Красноармейская, ТН 1СШ-110, Р 1СШ

СМВ-110, РРП-110 1СШ, ТР-110 Т1.

5 6
2 2

КубРДУ: отказана в

связи с недопустимым

снижением уровней

напряжений на ПС 110

Славянских ЭС

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

- ПТФ с отпайкой на ПС 110

кВ Центральная

ТР,

Замер наведенного напряжения

7 7
1 1

КубРДУ: отказана в

связи с недопустимым

снижением уровней

напряжений на ПС 110

Славянских ЭС

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская-Старони

жестеблиевская

ТР,

Замер наведенного напряжения

5 5
1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

ПАОС-Ханьковская

ТР,

Замер наведенного напряжения12 12 1 1

6



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

ТР,

Замер наведенного напряжения

19 19

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110

Брюховецкая-Новоджер

елиевская. КубРДУ:

условно по режиму

перегруза АТ-1,3 на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская -

Радуга

ТР,

Замер наведенного напряжения

14 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

При условии

нормальной схемы сети

110 кВ на ПС 220

Бужора.

1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

Красноармейская-Кирова

ТР,

Замер наведенного напряжения

19 19

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110

Брюховецкая-Новоджер

елиевская. КубРДУ:

условно по режиму

перегруза АТ-1,3 на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

1 1

КубРДУ: отказана в

связи с недопустимым

снижением уровней

напряжений на ПС 110

Славянских ЭС

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

ВНИИРис-Новомышастовск

ая

ТР,

Замер наведенного напряжения

5 5
1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

Славянская-ПАОС

ТР,

Замер наведенного напряжения12 12 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская -

Троицкий водозабор

ТР,

Замер наведенного напряжения11 11 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

Коржевская-Курчанская

ТР,

Замер наведенного напряжения13 13 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

Ханьковская-Коржевская

ТР,

Замер наведенного напряжения13 13 1 1

Усть-Лабинские ЭС

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки –

Кореновская

ТР,

Т.Р. Чистка трассы, замена изоляции,

ремонт шлейфов
19 20

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск –

Кореновская тяговая

ТР,

ТО Чистка трассы

12 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

уровням напряжений на

тяговых подстанциях в

послеаварийном

режиме

3 3

Юго-Западные ЭС

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

- Береговая

КР,

Замена линейно-сцепной арматуры на

спиральную. Согласно ремонтной

программе 2013 г.

71

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

7 7

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская

тяговая-Абинская

КР,

Выправка опор, подрезка деревьев21 25 5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ

Холмская-Абинская

КР,

Подрезка деревьев16 20 5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ

Дивноморская-Береговая

КР,

Замена грозотросов, вырубка

деревьев. Согласно Акта-Предписания

РУТН

8 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ

Кирилловская-Раевская

КР,

Замена линейно-сцепной арматуры на

спиральную, вырубка деревьев.

Согласно Акта-Предписания РУТН

11 15

КубРДУ: при условии в

работе ЛЭП 110 кВ

отходящих от ПС 220

Бужора по нормальной

схеме

5 5

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Черемушки

ЗРР,

замер наведенного напряжения5 5 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ  Центральная -

Промзона

ЗРР,

замер наведенного рапряжения

11 11

1 1

8



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адыгейские ЭС

ВЛ 110 кВ

Белореченская-Шовгеновска

я

ЗРР,

замер наведенного напряжения

7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

Центральная-Ставропо

льская ГРЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

1 1

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская -

Армавир

ЗРР,

замер наведенного напряжения

8 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

Центральная-Ставропо

льская ГРЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

1 1

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная -

Северная с отпайками

ЗРР,

замер наведенного напряжения12 12 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Комсомольская
ТР,

профконтроль сложных защит6 6 1 1

ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Центральная I

цепь

ТР,

профконтроль сложных защит14 14 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Ерик
ТР,

профконтроль сложных защит5 5 1 1

ПС 220 кВ Тверская ШСМВ-110
ТР,

профконтроль сложных защит12 12
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Центральная II

цепь

ТР,

профконтроль сложных защит15 15 1 1

ПС 220кВ Черемушки ВЭ 110 кВ АТ-1
ТР,

ТР5 5
КубРДУ: с переводом

АТ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220кВ Черемушки ШСВЭ 110кВ
ТР,

ТР5 5 1 1

ПС 220кВ Черемушки МВ-110 ВЛ Центральная
ТР,

ТО, АГ 1ч5 5 1 1

ПС 220кВ Черемушки МВ-110 ВЛ Северная
ТР,

ТО, АГ 1ч6 6 1 1

ПС 220кВ Черемушки ОВЭ 110 кВ
ТР,

ТР4 4 1 1

Кубанское предприятие МЭС

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, регулировка ИП,

перестановка ГВ

25 30

КубРДУ: При УСЛОВИИ

в работе ПГУ-1 на

КТЭЦ. Срок сокращен

по режиму вывода

блока №4 на КТЭЦ

8 6

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

Опрессовка сварных соединений,

замена поврежденных изоляторов,

перестановка ГВ, ремонт провода,

ремонт ГЗТ, устройство дренажных

отверстий траверс, замена сцепной

арматуры ГЗТ

11 15 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок, при

условии в работе ПГУ-1

на КТЭЦ.

5 5

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ЛЭП 110 кВ

отходящих от ПС 220

Крымская в

послеаварийном

режиме.

МЭС Юга
ВЛ 220кВ

Кубанская-Кирилловская

ТР,

Монтаж ОГК, вырубка деревьев,

выправка опор, замена поврежденных

изоляторов, верховой осмотр,

регулировка ИП

22

8 8

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС 110

Ленинградских ЭС в

послеаварийном

режиме

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Замена фарфоровой изоляции

31

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

Замена ГЗТ, Монтаж ОГК.

15 21

КубРДУ: при УСЛОВИИ

завершения работ по

выполнению заходов

ЛЭП 110 на

Джубгинскую ТЭС, в

работе ЛЭП 110 кВ

отходящие от

Джубгинской ТЭС

7 7

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

Замена ГЗТ, замена фарфоровой

изоляции.

23

КубРДУ: по режуму

выода ВЛ 500

Ставропольская

ГРЭС-Центральная.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок. При

условии включения на

вечерний максимум

нагрузок, отказа от

вывода в ремонт ВЛ

220

Тихорецк-Крыловская.

7 7

10



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС – Армавир II цепь

ТР,

Замена ГЗТ, вырубка деревьев,

замена поврежденных изоляторов,

ремонт провода

23 04.12.13

ОДУ Юга: перенос из за

совмещения с ВЛ 500

кВ СтГРЭС -

Центральная

12 12

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

Перестановка ГВ, регулировка ИП,

проверка сварных соединений,

вырубка деревьев, замена изоляторов,

верховой осмотр

4 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 500

Ставропольская

ГРЭС-Центральная.

При УСЛОВИИ в работе

ПГУ-1 на КТЭЦ

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Вырубка деревьев, замена

поврежденных изоляторов, выправка

опор

25

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок. При

условии отказа от

вывода в ремонт ВЛ

220

Усть-Лабинск-Тихорецк.

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена фарфоровой изоляции,

монтаж устройств отпугивания птиц. 
11 1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Установка гасителей вибрации,

замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, выправка опор,

монтаж Л-образных гирлянд,

опрессовка сварных соединений.

4 8

КубРДУ: по режуму

выода ВЛ 500

Ставропольская

ГРЭС-Центральная.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок. При

условии включения на

вечерний максимум

нагрузок, в работе

ПГУ-1 на КТЭЦ

5 5

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ЛЭП 110 кВ

отходящих от ПС 220

Крымская в

послеаварийном

режиме.

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Монтаж ОГК, замена ГЗТ, замена

консолей крепления ГЗТ, усиление

сварных соединений, замена

поврежденных изоляторов, установка

гасителей вибрации, опрессовка

сварных соединений, замена

поврежденных изоляторов, монтаж

Л-образных гирлянд, замена

фарфоровой изоляции, ремонт

провода. 

5 14

10 10

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Замена повреждённых изоляторов  на

проводе, выправка опор, регулировка

ИП, ремонт провода, замена

загрязненных изоляторов, верховой

осмотр

3 6 ОДУ Юга: перенос из -

за совмещения с ВЛ

330 кВ СтГРЭС -

Армавир Iц.

4 4

11



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжений на ПС 110

Ленинградских ЭС в

послеаварийном

режиме

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Замена фарфоровой изоляции

11

1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Славянская

ТР,

Монтаж поддерживающих гирлянд на

шлейфы анкерных опор, опрессовка

сварных соединений, вырубка

деревьев, замена поврежденных

изоляторов

9 10 КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 500

Ставропольская

ГРЭС-Центральная

2 2

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с отпайкой

на ПС 220 кВ Светлая

ТР,

Замена ГЗТ, усиление сварных

соединений, замена поврежденных

изоляторов, регулировка ИП, выправка

опор, верховой осмотр

3 6 ОДУ Юга: перенос из-

за ВЛ 500 кВ РоАЭС -

Шахты

4 4

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -

Афипская

ТР,

Монтаж устройств отпугивания птиц,

выправка опор, замена загрязненной

изоляции, установка Л-образных

гирлянд, усиление сварных

соединений, замена поврежденных

изоляторов, расширение просек.

4 8 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

Ставропольская

ГРЭС-Центральная

5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ 220

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: ТН 220кВ ОСШ.
11 12 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОМВ-220

ТР,

Техническое обслуживание ОМВ-220.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:  Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636). Упр, авт-ка и ТАПВ

МВ-220.

6 9

4 4

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-220 2СШ

ТР,

Техническое обслуживание ТН-220 2

СШ-220. Техническое обслуживание

РЗА в объёме В: ТН 220кВ 2 СШ.

4 5 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 В.Комбинат

ТР,

ТО : МВ-220 В.Комбина4 5
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-220
2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-220 1СШ

ТР,

Техническое обслуживание ТН-220 1

СШ-220. Техническое обслуживание

РЗА в объёме В: ТН 220кВ 1 СШ.

7 8 2 2

ПС 220 кВ Горячий

ключ
АТ-2

ТР,

ТР: АТ-2 (ХАРГ бака)7 8

КубРДУ: при условии в

работе АТ-1 на ПС 220

Горячий Ключ

2 2

12



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Каневская Т-1
ТР,

ТР Т-111 11 1 1

ПС 220 кВ Каневская Т-2
ТР,

ТО Т-2, ТН-27,5 Т-2. Диагностика Т-2.11 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 2 сш

ТР,

ТО : ТН-110 2с.ш.11 11 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц

ТР,

ТО : ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц15 15
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110 
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-220 сш К

ТР,

ТО : ТН-220кВ с.ш К8 8 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская

МВ-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук

тяговая 1 ц

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук

тяговая 1 ц
20 20 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Кг-1

ТР,

ТО : ЭВ-220 Кг-1, ТТ-220 Кг-1.22 23 2 2

КубРДУ: отказана по

режиму низких уровней

напряжений на ПС 110

Ленинградских сетей в

нормальной схеме

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ Крыловская -

Атаманская

ТР,

Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 110 кВ

Атамановская, КС ВЛ 110 кВ

Атамановская

11 11
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Тх-1

ТР,

ТО : ЭВ-220 Тх-1, ТТ-220 Тх-1. ТО РЗА

в объеме "В", Авт-ка и управление

ТАПВ ЭВ-220 Тх-1, ТТ-220 кВ Тх-1.

25 26 2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
2сш-110

ТР,

ТР ШР 2 СШ-110 кВ ВЛ Атамановская,

Кисляковская, Леушковская
11

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая

ТР,

ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ Кисляковская13 13
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
СШ 220 ТХ

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: ТТ-220кВ Тх-2.
27 28 2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Атамановская

ТР,

Текущий ремонт: ЭВ-110

Атамановская, ТТ-110 Атамановская

Ф.А,В,С. Диагностика ТТ

11 11 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Койсуг -

Крыловская

ТР,

ТО ТН-220 Кг22 23 2 2

13



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
СШ 220 КГ

ТР,

ТО : ТН-220 Кг22 23 2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Леушковская

ТР,

ЭВ-110 Леушковская Текущий ремонт:

ТТ-110 Леушковская Ф.А,В,С.

Диагностика ТТ.

19 19 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Техническое обслуживание ТН-220 Тх .

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: ТН-220кВ Тх.

25 26 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок
2 2

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 110 кВ Крыловская –

Леушковская тяговая

ТР,

Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110

Леушковская, КС ВЛ-110 Леушковская.
19 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Кисляковская

ТР,

Текущий ремонт: ЭВ-110

Кисляковская, ТТ-110 Кисляковская 

Ф.А,В,С. Диагностика ТТ.

13 13 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ Светлая Т-2 220/35

ТР,

Техническое обслуживание Т-2.

Диагностика Т-2.
5 6 2 2

ПС 220 кВ

Славянская
ШСМВ-110

ТР,

ТО ШСМВ-1106 6
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ТН 1С 220 кВ

ТР,

ТР : ТН 1С 220 кВ5 5 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ

ТР,

ТО : МВ-110-ВЛ-ПТФ11 11
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ТН-110-1СШ

ТР,

ТР ТН-110 1 СШ8 8 1 1

ПС 220 кВ

Староминская
ОМВ-110

ТР,

ТО РЗА в объеме "В":комплект

резервных защит (ЭПЗ 1636).

Техническое обслуживание РЗА в

объеме "О":управление авт-ка и ТАПВ

МВ-110.

25 28

4 4

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-220

ТР,

ТО РЗА в объеме "В", ТАПВ и

автоматика, ТТ
5 8

КубРДУ: с включением

РП
4 4

ПС 220 кВ Тверская АТ-2

ТР,

ТР: АТ-2, ЗОН-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2,

ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10-2

АТ-2, ТР-10 АТ-2

18 22
КубРДУ: при условии в

работе АТ-1 на ПС 220

Тверская

5 5

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Тверская 1 СШ-110
ТР,

ТР: 1СШ-110, ШР-110 1СШ АТ-1

11

КубРДУ: при условии

нормальной схемы сети

110 кВ на ПС 220

Тверская (завершение

АВ работ на МВ-110

Ерик)

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму работ по

замене АТ-1 на ПС

Тверская (з. №16635)

ПС 220 кВ Тверская 2 СШ 220 кВ
ТР,

ТР: 2 СШ-220, ТН-220 2СШ
11 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ТР,

ТО : ВВ-110 ОВВ-110, ТТ-110

ОВВ-110, ТО РЗА в объеме "О",

перестройка уставок РЗА для ВЛ 110

кВ Найденовская

5 6
2 2

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Работа ВВ-110 кВ Казанская ч/з

ОВВ-110 кВ
14 14 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110

кВ Заря
8 8 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Найденовская
ТР,

ТО : ВВ-110 Найденовская6 6 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Заря
ТР,

ТО ВВ-110 Заря11 11 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110

кВ Казанская
13 13 1 1

ПС 500 кВ Кубанская Т-1 (220/10/10)
ТР,

ТО : Т-111 15 5 5

ПС 500 кВ Кубанская АТ-3 (220/110/35)
ТР,

ТО : АТ-37 8 2 2

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ТР,

ТО в объеме "К" ШОН ф."В", ВЧЗ

ф."А", комплект основной и

резеревных защит (L60) ВЛ 220 кВ

Крымская 2 цепь.

5 8
4 4

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Крымская II ц.

ТР,

ТО в объеме "К" ТТ 220 кВ, комплект

автоматики (С60), привод ВЭ 220 кВ

Крымская 2 цепь.

5 8 4 4

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-12
ТР,

ТО : ВВ-12, ТТ-1218 19 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-14
ТР,

ТО : ВВ-14, ТТ-1411 12 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-51
ТР,

ТО : ВВ-51, ТТ-5120 21

Перенос из-за

совмещения с ВЛ 500

кВ РоАЭС-Южная

2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-У1
ТР,

ТО : ВВ-У1, ТТ-У114 15 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-23
ТР,

ТО : ВВ-23, ТТ-236 6

ОДУ Юга: перенос из -

за ВЛ 500 кВ РоАЭС -

Шахты

1 1

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

ЗКР т.р. ЛР ВЛ 500 СтГРЭС РПГ ВЛ

500 СтГРЭС ф. А,В,С, ТТ ВЛ 500

СтГРЭС, ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.

А,В,С, ТН ВЛ 500 СтГРЭС, ОПН ВЛ

500 СтГРЭС, РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС,

РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ(+) 14/28

ВЛ 500 СтГРЭС ф. А,С, РПГ(-) 14/28

ВЛ 500 СтГРЭС ф. А,С, , ЗН Т-1 ВЛ

500 СтГРЭС, ЗН Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС;

БВР при т.р.: РС-3-С, РС-4-С.; ТО РЗА:

терминал основной и резервных 

защит ВЛ 500 кВ СтГРЭС (L60);

Терминал резервных защит ВЛ 500 кВ

СтГРЭС (D60); Терминал авт-ки и

УРОВ ВЭ-С3 (С60), привод; Терминал

авт-ки и УРОВ ВЭ-С4 (С60), привод;

ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС; Автом. действ.

при откл. ВЛ 500 кВ СтГРЭС; ИМФ-3Р ;

ТТ ВЛ 500 СтГРЭС

11 22

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок, при

условии в работе ПГУ-1

на КТЭЦ, срок

сокращен по режиму

вывода блока №4 на

КТЭЦ

15 12

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-3

ТР,

БВР при Т.Р. РС-3-С; ТО РЗА:

Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С3 (С60),

привод;  Автом. действ. при откл. ВЛ

500 кВ СтГРЭС; ТТ ВЭ-С-3

11 22

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок, при

условии в работе ПГУ-1

на КТЭЦ, срок

сокращен по режиму

вывода блока №4 на

КТЭЦ

15 12

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-4

ТР,

БВР при Т.Р. РС-4-С; ТО РЗА:

Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С4 (С60),

привод; ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС; Автом.

действ. при откл. ВЛ 500; ТТ ВЭ-С-4

11 22

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму нагрузок, при

условии в работе ПГУ-1

на КТЭЦ, срок

сокращен по режиму

вывода блока №4 на

КТЭЦ

15 12

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ МВ-220 ЛЭП Афипская

КР,

Капитальный ремонт МВ-220кВ,

ЛР-220, РОСШ-220.
4 24

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
21 21

Краснодарская ТЭЦ ОМВ-110
ТР,

ТО, АГ в.з. 18 19 2 2

Северокавказкое РДУ

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

БВР,

Для безопасности  выполнения работ

при монтаже ВВ-Б-2
7 7 1 1

Краснодарские ЭС

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 КТЭЦ-ОБД в

нормальной схеме

Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат-Северная

ТР,

Техническое обслуживание
12 12 2 1

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110

Витаминкомбинат-Лор

ис в нормальной схеме

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ-Кислородный завод

ТР,

Техническое обслуживание

6 6
1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ

Ильская-Холмская

ТР,

Техническое обслуживание27 27 1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ

Афипская-Северская

ТР,

Техническое обслуживание13 15
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

Краснодарские ЭС

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат-Нововели

чковская

ТР,

Техническое обслуживание

18 19

2 2

ПС Динская СМВ-110
ТР,

ТО-229 1 1

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС Динская 2СШ-110
ТР,

Текущий ремонт СШ-110, ТН-11029 1 1

ПС Набережная ТН-110 2 СШ
ТР,

ТО-111 11 1 1

ПС Набережная ТН-110 1 СШ
ТР,

ТО-17 7 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская
ТН-110 1СШ

ТР,

Текущий ремонт

5 6

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-2 СМВ-110

11 12

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт

5 6

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская
ТН-110 2СШ

ТР,

Текущий ремонт

11 12

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская
СМВ-110

ТР,

текущий ремонт СМВ-110, Р-1

СМВ-110

5 6

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт

11 12

2 2

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-1,3 (2) на ПС

Брюховецкая в

послеаварийном

режиме

ПС

Нововеличковская

ВЛ 110 кВ

Калининская-Нововеличковс

кая

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Калининская

5 6

2 2

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Кущевская - Кисляковская тяговая

11 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режему сети и нагрузок,

перенесена по режиму

вывода ВЛ 220

Тихорецк-Брюховецкая.

Срок сокращен по

режиму вывода ВЛ 110

Крыловская-Кисляковск

ая тяговая для работ

КПМЭС (11-12.11.2013 -

транзит выводится для

работ Ленинградских

ЭС; 13.11.2013 - 

транзит выводится для

работ КПМЭС)

3 3

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ

Атаманская-Ленинградская

ТР,

Расчистка просек20 22
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
4 3

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ

Староминская-Ромашки

ТР,

Расчистка просек14 16
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

Ленинградские ЭС

ВЛ-110 кВ

Кущевская-Кисляковская

тяговая

ТР,

Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ

Кисляковская тяговая на ПС 110

Кущевская

11 12

КубРДУ: УСЛОВНО по

режему сети и нагрузок,

перенесена по режиму

вывода ВЛ 220

Тихорецк-Брюховецкая.

Срок сокращен по

режиму вывода ВЛ 110

Крыловская-Кисляковск

ая тяговая для работ

КПМЭС

3 2

ПС Кущевская
МВ-110 Кисляковская

тяговая

ТР,

Текущий ремонт

11 12

КубРДУ: УСЛОВНО по

режему сети и нагрузок,

перенесена по режиму

вывода ВЛ 220

Тихорецк-Брюховецкая.

Срок сокращен по

режиму вывода ВЛ 110

Крыловская-Кисляковск

ая тяговая для работ

КПМЭС

3 2

19



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Кабардинская
ТР,

пр-ка рез.защит ВЛ в объеме "К"11 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Куринская
ТР,

пр-ка рез. защит ВЛ в объеме "К"

6 6

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

Чинары

тяговая-Чилипси

тяговая

1 1

ПС Родниковая 2СШ-110
ТР,

тек. ремонт Р-2СШ СЭВ-110

13 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

ПС Родниковая СЭВ-110

ТР,

ТР, АГ 1ч.     "Родниковая" Р-2

СЭВ-110

13 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

ПС Родниковая СЭВ-110
ТР,

тек. ремонт Р-1СШ СЭВ-110

14 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

ПС Родниковая СЭВ-110

ТР,

ТР, АГ 1ч.,     "Родниковая" Р-1

СЭВ-110

14 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

ПС Родниковая СЭВ-110
ТР,

тек. ремонт Р-2СШ СЭВ-110

13 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

ПС Родниковая 1СШ-110
ТР,

тек. ремонт Р-1СШ СЭВ-110

14 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

ПС Чилипси СМВ-110
ТР,

тек. ремонт, испытания11 11 1 1

ПС Чилипси 1СШ-110
ТР,

тек. ремонт ШР-110, ЛР-110 ВЛ7 7

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ

1 1

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС Чилипси 2СШ-110
ТР,

тек. ремонт ШР, ЛР - 11012 12

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ

1 1

ПС Южная (СЭС) 2 СШ-110
ТР,

тек. ремонт ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ

5 5

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

Адлерская ТЭС-Южная

для работ на Адлерской

ТЭС. УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

ТР,

рем. провода,, рубка угр. деревьев

13 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

4 4

КубРДУ: отказана по

режиму ВЛ 110

Куринская

тяговая-Кривенковская

тяговая

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

рем. провода,, рубка угр. деревьев

22 24
4 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

ТР,

рем. провода,, усиление шлейфов,

рубка угр. деревьев

22 25

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

4 4

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомихайловская -

Лермонтово

ТР,

рем. провода,, рубка угр. деревьев

26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

КР,

рем. провода,, рубка угро. деревьев
3 5

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

Афпостик

тяговая-Чинары тяговая

3 3

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

ТР,

рем. проводау, силение шлейфов,

устранение замечаний тепловвиз.

обследования

20 21

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 Куринская

тяговая-Кривенковская

тяговая

3 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ на ПС 110 кВ

Чилипси
12 12 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ на ПС 110 кВ

Чилипси
7 7 1 1

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

рем. провода,, усиление шлейфов,

рубка угрожающих деревьев
28 30 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

рем. провода,, рубка угр. деревьев25 27 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

ТО, АГ 2ч. РУД
3 5

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

Афпостик

тяговая-Чинары тяговая

3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

рем. провода, рубка угр. деревьев

13 15

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 Горячий

Ключ-Фанагорийская

тяговая

4 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

рем. провода, рубка угр. деревьев16 19 4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

рем. провода, усиление шлейфов,

устранение замечаний

тепловиз.обседования

 обследования

11 15
5 5

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

КР,

рем. провода, зам. изоляторов,

усиление усиление шлейфов, рубка

деревьев

7 10
КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 Тверская-Куринская

5 4

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка

КР,

рем. провода, зам. изоляторов,

усиление усиление шлейфов, рубка

деревьев

8 12

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

5 5

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

КР,

рем. провода, зам. изоляторов,

усиление усиление шлейфов, рубка

деревьев

22 24

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

Горячий

Ключ-Афипская

5 3

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг

КР,

рем. провода, зам. изоляторов,

усиление усиление шлейфов, рубка

деревьев

61

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

сети 110,220 кВ

Сочинского

энергорайона.

Нормальной схемы

сети 110 кВ на

Джубгинской ТЭС

6 6

Тимашевские ЭС

ПС Калининская МВ-110 Нововеличковская

ТР,

опробование, замена силикагеля в в/о

патронах ТТ-110
29

КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС Калининская МВ-110 Роговская

ТР,

опробование, замена селикагеля в в/о

патронах ТТ-110
25 25

КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС Калининская МВ-110 Новониколаевская

ТР,

опробование, замена силикагеля в в/о

патронах ТТ-110
27 27

КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС Калининская ТН-110 1СШ

ТР,

замена силикагеля в в/о патронах

ТН-110
21 21 1 1

ПС Калининская ТН-110 2СШ

ТР,

замена силикагеля в в/о патронах

ТН-110
21 21 1 1

ПС Калининская МВ-110 Медведовская

ТР,

опробование, замена силикагеля в в/о

патронах ТТ-110
26 26

КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС Калининская ОМВ-110

ТР,

опробование, замена силикагеля в в/о

патронах ТТ-110
28 28 1 1

ПС Лебеди
ВЛ 110 кВ

Новониколаевская – Лебеди

КР,

Кап.ремонт ЛР-110 Новониколаевская5 8

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и

нашрузок

4 4

ПС Лебеди МВ-110 Новониколаевская

КР,

Кап.ремонт МВ-110 Новониколаевская,

ЛР-110 Новониколаевская, РОСШ-110

Новониколаевская, текущий ремонт

ТТ-110 Новониколаевская

5 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и

нашрузок

4 4

ПС Лебеди ОСШ-110

КР,

Кап.ремонт РОСШ-110

Новониколаевская
5 8

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и

нашрузок

4 4

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС Переясловская 2СШ-110

ТР,

Замена селикагеля в/о патронов

ТН-110 2сш
8 8

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС Переясловская 1СШ-110

ТР,

Замена селикагеля в/о патронов

ТН-110 Iсш, опробование ОД-110 Т-1
6 7

КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС Переясловская РП-110

ТР,

Замена селикагеля в/о патронов ТТ

РП-110
4 5 2 2

Тимашевские ЭС

ВЛ 110 кВ

Брюховецкая-Новоджерлиев

ская

ТР,

Вырубка деревьев (подрядной

организацией)

12 18

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 Кирова-Полтавская,

Красноармейская-Киров

а

8 7

Тимашевские ЭС

ВЛ 110 кВ

Калининская-Новониколаевс

кая

КР,

Установка спиральной арматуры111

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и

нашрузок

11 11

Тимашевские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новоджерелиевская-Примор

ско-Ахтарская

ТР,

Замена изоляторов, вырубка деревьев

(подрядной организацией)
20 22 3 3

Тихорецкие ЭС

КубРДУ: отказана по

режиму низких уровней

напряжений на ПС 110

Ленинградских сетей в

нормальной схеме

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Атаманская

ТР,

замена изоляторов, вырубка ДКР

11 12
2 2

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря
ТР,

замена изоляторов, вырубка ДКР7 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Усть-Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ТР,

замена изоляторов, вырубка ДКР

19 20

2 2
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